KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS INSTITUTAS

ktu Kompoziciniy ir apdailos medziagy laboratorija
Tunelio 60, LT- 44405 Kaunas, tel. (37) 35 16 27
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BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA. 01.012

BANDYMU PROTOKOLAS Nr. KAM 16/06
2016 m. sausio 27 d
1(3) lapas

UZSAKOVAS: 000 "CrenmajbHble TexHostornu'", CBepasioBekas o0.r.,
r.bepesoscknii, yi.Yanaesa, 39/35, r.Exarepuntypr
(pavadinimas, adresas)

GAMINTOJAS:_ 00O "CuenunanbHble TeXHOJIOTHA", Jekaterinburgas, Rusija
(jei nesutampa su uzsakovu)
BANDOMASIS OBJEKTAS: Skysta keraminé termoizoliaciné danga ISOLLAT-02,
TY2216-001-59277205-2002, partijos Nr.115,
pagaminimo data 11-19-2015

(pavadinimas, normatyvinio dokumento Zymuo arba apraSymas, atpazinimo biidai)

BANDINIU PRISTATYMO DATA:_2016-01-08 BANDYMO DATA: 2016-01-(12-27)
BANDYMO VIETA:

(jei bandymas buvo atliktas ne $ioje laboratorijoje)

BANDINIAI ATRINKTI: AtveZta uzsakovo, 2016-01-08

(kas atrinko, atrinkimo vieta ir laikas, atrinkimo akto numeris, normatyvinis dokumentas)

BANDYMAS ATLIKTAS PAGAL: LST EN ISO 3251:2008; LST EN ISO 3248:2003;
LST EN ISO 4624:2003; LST EN 1542:2002

(normatyvinio dokumento numeris arba bandymo metodo, bandymo tvarkos apraSymas)

BANDYMU REZULTATAI

Eil. Rodiklio pavadinimas Bandymo metodikos Rezultatai
1 | Nelakiyjy medZiagy kiekis, % LST EN ISO 3251:2008 49,6
2 | Terminis dangos atsparumas: LST EN ISO 3248:2003
- po 24 h prie + 90°C; pakitimy néra
- po 24 h prie + 130°C pakitimy néra
3 | Dangos sukibimo su betono plokste stipris, LST EN 1542:2002 1,26
MPa
4 | Dangos sukibimo su metalu stipris, MPa LST EN ISO 4624:2003 0,7
5 | Dangos sukibimo su metalu stipris po 24 h LST EN ISO 4624:2003
Saldymo prie -40°C, MPa 0,6
KITA INFORMACIJA:
(bet kokie nuokrypiai, papildomi bandymai, i§imtys ir bet kuri kita informacija, susijusi su konkre&iu bandymu)
PRIEDALI:
Laboratorijos vadové: M. Juciené
(juridikai jgaliotas) (v., pavardé)

InZinieré:
(technidkai atsakingas uz bandyma)

E. Smetonaité
(v., pavardg)

b <%
% Gy /

Sie bandymy rezultatai susije tik su konkre&iais i¥bandyt \1.5\'6“5jektéi'sv.
Be rastisko Sios bandymy laboratorijos sutikimo protokdlo dalys negali biiti padaugintos.




