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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK
İNCELEME

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

KAZAN-01

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-01 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez

1/11Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:22:31Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 46,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 50,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 46,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 53,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 25,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 21,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 27,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 25,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 61,2 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 14:22:59Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 46,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 42,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 52,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 23,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 22,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 22,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 60,5 0,94 21,0 -

Histogram:

3/11Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (5).BMT 24.01.2020

Saat: 14:23:13Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 57,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 54,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 48,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 31,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 23,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 23,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 95,4 0,94 21,0 -

4/11Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 14:23:24Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 56,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 48,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 40,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 48,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 42,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 45,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 23,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 21,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 22,5 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 62,2 0,94 21,0 -

5/11Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:23:41Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 54,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 68,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 30,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 43,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 61,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 35,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 38,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 57,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 40,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 147,8 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (8).BMT 24.01.2020

Saat: 14:23:46Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 28,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 50,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 49,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 54,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 51,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 57,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 118,0 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (9).BMT 24.01.2020

Saat: 14:23:53Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 56,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 47,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 51,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 62,3 0,94 21,0 -
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (10).BMT 24.01.2020

Saat: 14:23:58Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 41,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 39,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 29,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 29,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 30,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 27,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 44,4 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (11).BMT 24.01.2020

Saat: 14:24:03Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 39,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 39,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 26,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 18,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 24,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 27,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 56,8 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan-1Resimler (13).BMT 24.01.2020

Saat: 14:24:36Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 24,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 24,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 50,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 47,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 29,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 29,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 29,6 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 67,1 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,26.01.2020
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA HASTANESİ

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-02 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez

1/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:25:11Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 29,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 35,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 69,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 71,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 30,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 27,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 30,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 84,9 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:

2/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (4).BMT 24.01.2020

Saat: 14:25:23Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 31,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 31,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 26,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 27,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 22,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 22,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 74,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 59,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 41,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 29,1 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 87,2 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

3/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (5).BMT 24.01.2020

Saat: 14:25:30Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 33,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 32,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 63,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 43,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 31,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 34,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 72,5 0,94 21,0 -

4/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 14:25:40Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 24,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 35,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 26,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 26,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 46,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 42,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 45,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 26,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 50,5 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:

5/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:25:46Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 45,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 46,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 29,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 16,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 19,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 25,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 53,9 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

6/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (8).BMT 24.01.2020

Saat: 14:25:52Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 53,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 29,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 30,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 30,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 54,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 39,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 30,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 30,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 60,5 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:

7/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (9).BMT 24.01.2020

Saat: 14:29:11Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 36,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 41,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 56,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 59,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 57,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 64,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 64,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 64,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 63,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 124,4 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

8/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (10).BMT 24.01.2020

Saat: 14:29:16Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 133,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 100,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 96,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 118,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 52,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 53,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 55,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 142,1 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

9/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (11).BMT 24.01.2020

Saat: 14:29:05Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 48,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 48,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 48,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 89,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 98,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 52,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 53,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 54,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 141,7 0,94 21,0 -

Histogram:

Mehmet ÇAKIR

,26.01.2020

10/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK
İNCELEME

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

KAZAN-03

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-03 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:26:36Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 38,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 48,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 52,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 49,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 109,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 52,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 50,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 44,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 45,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 174,8 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 14:27:39Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 49,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 54,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 57,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 110,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 50,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 50,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 40,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 165,4 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (4).BMT 24.01.2020

Saat: 14:27:50Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 49,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 49,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 49,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 40,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 35,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 31,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 33,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 75,0 0,94 21,0 -

4/9Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (5).BMT 24.01.2020

Saat: 14:27:57Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 38,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 38,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 41,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 32,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 38,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 24,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 39,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 52,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 54,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 141,7 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 14:28:06Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 29,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 31,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 31,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 37,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 35,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 32,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 30,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 32,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 80,1 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:28:26Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 42,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 39,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 82,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 67,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 125,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 87,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 112,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 47,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 51,5 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 156,0 0,94 21,0 -

Histogram:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (8).BMT 24.01.2020

Saat: 14:28:31Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 54,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 41,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 71,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 55,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 148,9 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan3Resimler (9).BMT 24.01.2020

Saat: 14:28:40Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 48,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 48,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 46,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 46,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 46,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 47,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 47,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 78,3 0,94 21,0 -

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,26.01.2020

Sonuç:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK
İNCELEME

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

KAZAN-03

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-03 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:30:50Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 51,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 51,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 105,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 111,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 53,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 121,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 54,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 177,1 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (8).BMT 24.01.2020

Saat: 14:30:57Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 43,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 50,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 115,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 29,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 39,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 49,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 49,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 51,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 94,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 73,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 141,1 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (1).BMT 24.01.2020

Saat: 14:31:26Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 54,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 56,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 57,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 55,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 58,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 90,7 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:29:40Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 47,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 46,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 186,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 79,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 78,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 42,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 36,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 277,7 0,94 21,0 -

Histogram:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 14:29:46Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 40,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 43,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 45,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 44,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 84,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 74,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 83,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 93,9 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (4).BMT 24.01.2020

Saat: 14:30:07Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 51,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 50,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 51,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 46,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 51,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 61,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 74,2 0,94 21,0 -

Histogram:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (5).BMT 24.01.2020

Saat: 14:30:18Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 50,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 60,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 52,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 51,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 56,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 56,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 55,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 53,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 68,3 0,94 21,0 -
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 14:30:23Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 50,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 56,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 55,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 48,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 51,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 50,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 68,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 72,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 41,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 39,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 38,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 89,4 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (9).BMT 24.01.2020

Saat: 14:31:02Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 56,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 57,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 55,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 55,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 48,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 50,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 50,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 31,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 35,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 39,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 52,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 12 45,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 180,6 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan4Resimler (10).BMT 24.01.2020

Saat: 14:31:20Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 49,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 51,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 49,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 57,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 42,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 49,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 34,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 34,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 34,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 34,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 34,5 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 64,5 0,94 21,0 -

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,26.01.2020

Sonuç:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK
İNCELEME

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

KAZAN-03

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-03 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:31:58Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 30,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 29,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 31,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 93,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 88,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 84,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 94,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 68,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 29,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 29,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 111,6 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 14:32:04Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 29,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 29,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 31,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 98,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 100,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 76,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 29,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 29,1 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 110,2 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (4).BMT 24.01.2020

Saat: 14:32:23Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 60,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 63,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 65,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 65,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 59,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 64,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 69,9 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (5).BMT 24.01.2020

Saat: 14:32:32Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 98,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 91,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 31,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 30,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 29,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 40,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 37,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 35,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 47,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 110,7 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 14:32:39Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 41,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 52,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 55,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 28,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 27,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 29,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 53,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 44,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 42,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 62,8 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:33:08Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 67,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 61,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 61,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 63,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 65,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 55,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 42,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 41,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 36,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 75,5 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

7/13Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (8).BMT 24.01.2020

Saat: 14:33:14Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 59,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 61,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 50,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 53,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 57,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 54,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 48,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 52,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 33,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 57,1 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 72,6 0,94 21,0 -

Histogram:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (9).BMT 24.01.2020

Saat: 14:33:19Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 62,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 62,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 63,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 68,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 68,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 66,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 60,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 62,1 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 114,2 0,94 21,0 -
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (10).BMT 24.01.2020

Saat: 14:33:26Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 66,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 67,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 60,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 60,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 64,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 50,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 38,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 39,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 76,1 0,94 21,0 -

10/13Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (11).BMT 24.01.2020

Saat: 14:33:42Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 61,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 62,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 49,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 48,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 51,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 34,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 31,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 66,7 0,94 21,0 -

Histogram:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (12).BMT 24.01.2020

Saat: 14:33:49Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 40,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 42,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 36,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 35,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 38,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 39,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 48,7 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan5Resimler (13).BMT 24.01.2020

Saat: 14:33:55Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 62,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 52,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 50,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 43,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 45,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 59,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 33,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 64,1 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,26.01.2020

Sonuç:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK
İNCELEME

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

KAZAN-03

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-03 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez

1/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:34:43Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 32,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 35,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 63,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 61,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 57,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 102,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 107,6 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 135,2 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 14:34:49Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 32,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 34,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 102,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 69,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 31,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 32,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 138,5 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (4).BMT 24.01.2020

Saat: 14:34:54Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 65,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 64,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 64,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 59,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 37,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 44,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 56,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 70,4 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (5).BMT 24.01.2020

Saat: 14:35:16Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 58,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 58,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 49,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 46,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 48,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 56,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 59,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 56,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 73,2 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 14:35:21Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 48,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 49,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 49,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 52,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 53,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 70,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 78,1 0,94 21,0 -

Histogram:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:35:26Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 57,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 56,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 56,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 61,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 63,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 62,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 68,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 40,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 38,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 34,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 65,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 75,7 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (8).BMT 24.01.2020

Saat: 14:35:34Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 58,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 59,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 60,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 59,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 53,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 48,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 45,5 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 101,4 0,94 21,0 -
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan6Resimler (10).BMT 24.01.2020

Saat: 14:35:52Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 72,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 52,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 55,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 51,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 49,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 50,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 53,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 46,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 47,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 33,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 31,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 12 29,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 88,5 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

9/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,26.01.2020

Sonuç:

10/10Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK
İNCELEME

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

KAZAN-03

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-03 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez

1/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:58:53Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 38,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 47,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 56,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 58,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 50,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 65,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 57,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 30,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 131,6 0,94 21,0 -

Histogram:

2/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 14:59:03Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 50,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 53,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 41,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 39,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 57,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 58,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 67,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 60,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 36,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 30,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 180,4 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

3/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (4).BMT 24.01.2020

Saat: 14:59:09Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 69,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 71,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 71,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 71,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 68,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 32,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 74,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 163,1 0,94 21,0 -

Histogram:

4/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 14:59:18Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 65,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 66,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 28,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 37,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 39,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 40,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 39,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 38,6 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 72,2 0,94 21,0 -

5/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:59:28Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 58,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 64,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 61,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 40,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 64,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 62,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 40,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 60,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 59,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 40,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 43,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 12 40,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 71,4 0,94 21,0 -

6/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (8).BMT 24.01.2020

Saat: 14:59:34Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 64,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 66,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 62,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 76,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 97,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 57,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 28,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 29,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 32,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 102,2 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

7/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (9).BMT 24.01.2020

Saat: 15:00:47Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 70,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 70,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 69,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 61,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 55,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 49,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 39,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 42,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 36,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 38,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 63,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 96,1 0,94 21,0 -
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (10).BMT 24.01.2020

Saat: 15:00:14Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 74,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 73,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 74,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 65,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 72,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 33,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 37,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 36,3 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 79,9 0,94 21,0 -

Histogram:

9/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (11).BMT 24.01.2020

Saat: 15:00:19Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 74,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 74,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 75,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 70,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 70,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 71,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 84,7 0,94 21,0 -

Histogram:

10/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (12).BMT 24.01.2020

Saat: 15:00:24Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 71,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 70,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 71,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 56,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 74,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 68,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 63,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 61,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 59,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 58,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 59,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 12 33,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 81,5 0,94 21,0 -

11/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (13).BMT 24.01.2020

Saat: 15:00:36Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 51,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 51,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 46,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 41,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 69,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 71,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 65,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 38,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 39,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 75,5 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

12/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan7Resimler (14).BMT 24.01.2020

Saat: 15:00:41Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 39,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 63,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 56,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 68,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 68,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 49,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 54,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 45,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 39,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 48,3 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 81,0 0,94 21,0 -

Histogram:

13/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,26.01.2020

Sonuç:

14/14Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK
İNCELEME

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

KAZAN-03

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

KAZAN-03 TERMOGRAFİGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez

1/8Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan8Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 15:01:38Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 38,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 46,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 57,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 62,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 74,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 73,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 64,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 52,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 63,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 220,6 0,94 21,0 -

Histogram:

2/8Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan8Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 15:01:44Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 58,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 58,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 66,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 133,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 73,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 64,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 59,5 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 222,2 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:

3/8Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan8Resimler (4).BMT 24.01.2020

Saat: 15:01:53Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 90,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 103,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 43,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 38,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 40,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 50,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 51,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 76,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 79,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 77,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 11 76,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 12 79,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 146,0 0,94 21,0 -

Histogram:

4/8Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan8Resimler (5).BMT 24.01.2020

Saat: 15:01:58Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 36,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 35,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 37,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 33,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 41,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 102,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 37,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 46,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 75,5 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 129,3 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:

5/8Sayfa



ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan8Resimler (6).BMT 24.01.2020

Saat: 15:02:04Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 77,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 41,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 63,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 40,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 33,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 31,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 47,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 48,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 47,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 111,8 0,94 21,0 -
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan8Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 15:02:13Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 90,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 91,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 87,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 106,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 40,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 38,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 42,3 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 149,8 0,94 21,0 -
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK İNCELEME

Dosya: Kazan8Resimler (1).BMT 24.01.2020

Saat: 15:02:18Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 63,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 53,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 57,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 61,2 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 106,5 0,94 21,0 -

Histogram:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,26.01.2020

Sonuç:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Firma

Cihaz

İş emrini veren

Testi yapan:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

Telefon: +90312 476 6725

E-posta: info@atlascert.com.tr

testo 875-2 Seri No.: 2331379

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
HASTANESİ

Balkiraz Mahallesi, Tıp
Fakültesi Caddesi No: 1/4,
06620 Mamak

ANKARA

Ölçüm yeri:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKULTESİ CEBECİ ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA HASTANESİ

ANKARA

Ölçme tarihi: 24.01.2020

ÖZETGörev

ATLASCert®

Yaşamkent Çankaya ANKARA

Merkez
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan-1Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:22:31Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 46,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 50,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 46,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 53,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 25,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 21,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 27,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 25,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 61,2 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan2Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:25:11Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 29,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 35,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 69,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 71,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 30,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 27,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 30,7 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 84,9 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan3Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:26:36Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 38,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 48,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 52,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 49,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 109,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 52,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 50,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 44,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 45,8 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 174,8 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan4Resimler (7).BMT 24.01.2020

Saat: 14:30:50Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 51,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 51,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 105,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 111,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 53,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 121,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 54,0 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 177,1 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan5Resimler (3).BMT 24.01.2020

Saat: 14:32:04Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 29,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 29,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 31,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 98,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 100,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 76,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 29,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 29,1 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 110,2 0,94 21,0 -

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan6Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:34:43Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 32,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 35,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 63,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 61,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 57,5 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 102,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 107,6 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 135,2 0,94 21,0 -

Histogram:

Profil çizgisi:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan7Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 14:58:53Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 38,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 47,1 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 56,4 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 58,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 50,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 65,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 57,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 30,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 96,9 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 131,6 0,94 21,0 -

Histogram:
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ISI MERKEZİ KAZAN TERMOGRAFİK

Dosya: Kazan8Resimler (2).BMT 24.01.2020

Saat: 15:01:38Lens tipi: 32° x 23° 20298495Lens seri numarası:

Tarih:

0Yoğunluk [W/m²]:

Resim parametreleri:

Emisyon derecesi:

Yans. sıc. [°C]:

0,94

21,0

Resim işaretleri:

Ölçüm nesneleri Sıcaklık [°C] Emisiv. Yans. sıc. [°C] Notlar

Ölçme noktası 1 38,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 2 46,3 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 3 57,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 4 62,6 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 5 74,2 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 6 73,0 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 7 64,7 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 8 52,8 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 9 63,9 0,94 21,0 -

Ölçme noktası 10 126,4 0,94 21,0 -

En sıcak nokta 1 220,6 0,94 21,0 -

Histogram:

Mehmet ÇAKIR - Teknik Uzman

,27.01.2020
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